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Strona nr 1/4 Pszczyna 2015-12-01
SPRAWDZDANIEZ EADANNR S5/74671H22015 MR RTATH TR
Zleceniodawca ID: 377?5

Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. }

ul. Nad Suming 2 ‘
47-440 Nedza

Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia: 2015-11-18 nr 945/2015, numer systemowy: 15018718

Obszar badari: obszar regulowany prawnie

Cel badan: dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci
Opis prébek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru/ etykieta Prébka:
probki zleceniodawcy
105874/11/2015 Stacja Uzdatniania Wody, ulNad Suming 2, 47-440 Nedza Woda uzdatniona
Prébka nr 1

Dane zwigzane z pobieraniem prébek

Nr Iabon";t:.ryjny Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
prébki
105874/11/2015 2015-11-24, godz.08:41 Przedstawiciel Laboratorium PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN I1SO
19458:2007 (A) j
Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania probki E
Barwa: brak Metnosé: brak Zapach: brak

Plan pobierania: |zgodnie z harmonogramem

Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badar Data zakoriczenia badan E
2015-11-24, godz.14:11 2015-11-24 2015-12-01
Uwagi |

Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen

Sporzadzit:
mgr inz. Laura Trzonska

Specjalista ds. projektow $rodowiskowych

$GS POLSKA Sp zo.0. | Branta Ochrony Srodowska ul. Cie

s
a 4| Lokalizacje: Laboratoria: fe, +48 3% 4.4¢ 55 i i ; L2t
L "% | Pszezyna  43-200, Cieszynska 52a t +48 32 449 2500 f +48 32 447 2072 Pszczyna 43.200, Cisszynska 52a R 172
Poznan 61-655, Gronowa 81 t +48 32 449 2500 t/f +48 61 820 4031 Pita 64-920, Na Leszkowie 4
Wroctaw 54-424, Muchoborska 18 t +48 32 449 2500 f+48 71 358 7562 Dzialdowo 13-200, Hallera 35
Lezajsk 37-300, Wisrzawice 874 t +48 32 449 2500 f +48 17 241 1391 Lezajsk 37-300, Wierzawice 874
Szczecin 70-661, Gdanska 16 B t+48 914213517 f+48 91 421 3517

www.pl.sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

NIP 586-000-56-08, REGON 000144259, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Xl Wydzisl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000027334
Kapital zekladowy 10 144 200,00 zi
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Oznaczany parametr Jednostka Idpntyfikacia mq_atody s Hiopewos: gg g DOI:;?::E:T:DS)
banaweznl 105874/11/2015| Fozszerzona §§ § | wskaznikow
<
pH - PN-EN ISO 10523:2012 (A) 71 +0,3 TE [MW| 65-95%¢3
Przewodno$é elektryczna uSicm PN-EN 27888:1999 (A) 308 +31 TE [MW| <2500% 173
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Otow (Pb) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) <4,0 R PS (MW <10
Kadm (Cd) ug/l PN-EN 1SO 17294-2:2006 (A),(E) < 0,30 = PS MW £5
Miedz (Cu) ma/l PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) 0,0039 +0.0004 PS MW <2,0%22
Chrom (Cr) ugil PN-EN 1SO 17294-2:2006 (A),(E) <40 = PS MW <50
Rte¢ (Hg) pg/l PN-EN 1483:2007 (A) < 0,050 - PS MW <1
Sod (Na) mg/l PN-EN 1SO 17294-2:2008 (A),(E) 294 +3,0 PS MW <200
Magnez (Mg) mg/l PN-EN 1SO 17294-2:2006 (A),(E) 6,55 +1,31 PS IMW|  30-125% 24
Glin (Al) g/l PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) <10,0 - PS IMW <200
Mangan (Mn) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) <40 - PS |MW <50
Zelazo (Fe) pg/l PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) < 60,0 - PS MW <200
Nikiel (Ni) pg/l PN-EN SO 17294-2:2006 (A),(E) <50 = PS MW <20
Arsen (As) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) <10 . PS [MwW <10
Srebro (Ag) mg/l PN-EN 1SO 17294-2:2006 (A),(E) | < 0,0020 = PS |MW <0,01
Selen (Se) pg/l PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) <20 i} PS |MW <10
Antymon (Sb) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) <1,0 - PS | MW <5
Bor (B) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) 0,10 +0,01 PS |MW <1,0
Ogdlny wegiel organiczny (OWO) mg/l PN-EN 1484:1999 (A) <1,0 " PS |MW bez
nieprawidtowych
zmian 9 23
Siarczany (SO,*) mg/l PN-EN 1SO 10304-1:2009 (A) 26,1 +53 PS MW <2509 %3
Chlorki (CF) mg/l PN-EN 1SO 10304-1:2009 (A) 9,04 +1,81 PS MW <2509 23
Fluorki (F) mg/l PN-EN 1SO 10304-1:2009 (A) <0,10 - PS MW <15
Twardosé ogdlna mg PN-ISO 6059:1999 (A) 114 23 PS |MW| 60-5007 24
CaCOy/l
Metnosé NTU PN-EN ISO 7027:2003 (A) 0,62 +0,19 PS |MW < M
Barwa mgPt/I PN-EN ISO 7887:2012 (A) <5 = PS IMW < 15423
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS MW R
Liczba progowa smaku (TFN) = PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS MW =23
Utlenialnosé z KMnO, (Indeks ma/l PN-EN 1SO 8467:2001 (A) <0,50 o PS MW <58.923
nadmanganianowy)
Bromiany ug/l PN-EN ISO 15061:2003 (A) <50 - PS MW <1022
Amonowy jon (NH,") mg/l PN-EN 1SO 11732:2007 (A) 0,10 +0,02 PS MW <05
Azotany (NO;) mg/l PN-EN 1SO 13395:2001 (A) < 4,50 = PS | MW <502 22
Azotyny (NO,) mg/l PN-EN ISO 13395:2001 (A) <0,03 . PS |MW <052 22
Benzen ug/l PN-EN I1SO 15680:2008 (A) < 0,50 - PS 'MW <10
1,2-Dichloroetan ugfl PN-EN I1SO 15680:2008 (A) < 0,90 = PS |MW <30
Trichloroeten (Trichloroetylen) ug/l PN-EN SO 15680:2008 (A) <1,10 - PS MW -
Tetrachloroeten (Tetrachloroetylen) ug/l PN-EN ISO 15680:2008 (A) < 0,90 - PS |MW -
Suma trichloroetenu i ug/l PN-EN ISO 15680:2008 (A) < 2,00 = PS MW <10
tetrachloroetenu (Suma
trichloroetylenu i tetrachloroetylenu)
Trichlorometan (Chloroform) mg/l PN-EN I1SO 15680:2008 (A) < 0,004 = PS MW <0,030
Bromodichlorometan mg/l PN-EN 1SO 15680:2008 (A) < 0,004 - PS |MW <0,015

tol, +43 32 £5G 5 N
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Oznaczany parametr Jednostka dentyfikacla mnlatody e Nispewrend ?Un_,.ﬁt: % Dozruasrf;;z:r(‘:os)
badawczej 105874/11/2015| Tozszerzona |2 3 é‘:‘ WEKEERIKS
<
Dibromochlorometan ug/l PN-EN 1SO 15680:2008 (A) < 4,00 - PS IMW -
Tribromometan (Bromoform) gl PN-EN ISO 15680:2008 (A) < 4,00 - PS IMW -
Suma trihalometanéw (THM) g/l PN-EN ISO 15680:2008  (A) <16 - PS MW | <1003 'h22
Tetrachlorometan mg/l PN-EN 1SO 15680:2008 (A) < 0,001 - PS MW £0,002
4.4'-DDD (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS MW/| <0108 22
4.4'-DDT (Pestycyd) g/l PN-EN SO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS MW 0,109 22
4,4'-DDE (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS|MW|  <0,10® 22
gamma-HCH (Lindan) (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS IMW|  <0,109 22
beta-HCH (Pestycyd) ug/l PN-EN 1SO 6468:2002 (A) < 0,020 . PS|MW| <0,10® 22
alfa-HCH (Pestycyd) pg/l PN-EN 1SO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS MW <0,10® 22
Heksachlorobenzen (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS MW <0109 22
Pentachlorobenzen (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 = PS|MW| <0,109 22
delta-HCH (Pestycyd) ugfl PN-EN 1SO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS|MW| <0,109 22
Aldryna (Pestycyd) g/l PN-EN 1SO 6468:2002 (A) < 0,020 = PSIMW| <0039 22
Dieldryna (Pestycyd) ugll PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS MW <0,03% =2
Endryna (Pestycyd) ug/l PN-EN IS0 6468:2002 (A) < 0,020 - PS IMW| <0,10% 22
Aldehyd endryny (Pestycyd) ug/l PN-EN IS0 6468:2002 (A) < 0,020 2 PSIMW| <p0,10922
Izodryna (Pestycyd) ug/l PN-EN IS0 6468:2002 (A) < 0,020 . PS IMW| <0,109 22
Heptachlor (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS IMW 003822
Epoksyd heptachloru (Pestycyd) ugf! PN-EN 1SO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS MW <0,03% 22
Endosulfan alfa (I) (Pestycyd) g/l PN-EN 1SO 6468:2002 (A) < 0,020 = PS MW <0,10%=22
Endosulfan beta (1l) (Pestycyd) ug/l PN-EN 1SO 6468:2002 (A) <0,020 z PS MW <0102
Siarczan endosulfanu (Pestycyd) ug/! PN-EN 1SO 6468:2002 (A) < 0,020 = PS IMW <0,10®22
Metoksychlor (Pestycyd) g/l PN-EN IS0 8468:2002 (A) < 0,020 - PSIMW|  <0,10®*?
Suma pestycydéw g/l PN-EN ISO 6468:2002 ¥ (A) < 0,40 - PS MW| <0509 %22
Liczba enterokokow katowych jtkf100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 (A) 0 5 PS IMW 0
Liczba bakterii grupy coli jtk/100mI PN-EN SO 9308-1:2014-12 (A) 0 - PS IMW 0 =3
Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 (A) 0 : PS MW 0

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. nr61, poz. 417, zm. Dz. U. 2010 r., nr 72, poz. 466)




