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Laboratorium SGS Polska BADANIA
Pracownia Srodowiskowa

43-200 Pszczyna AB 313
ul, Cieszynska 52A
Strona nr 1/6 Pszczyna 2021-11-26
SPRAWOZDANIE Z BADAR NR SBH31752111/2021 DT AR  AROA
Zleceniodawca ID: 3473
Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.
ul. Nad Suming 2
47-440 Nedza
Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia; 2021-11-16 nr L.p. 1289/2021, numer systemowy: 21027681
Obszar badan: obszar requlowany prawnie / podstawa prawna: RMZ z dn. 07.12.2017 (Dz. U. 2017r. poz. 2294)
Cel badan: potwierdzenie spefnienia wymagari
Opis probek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Probka:
probki zleceniodawcy
184149/11/2021 Stacja Uzdatniania Wody, ul. Nad Suming 2, 47-440 Nedza Woda uzdatniona
SUW Nedza
N ISBoratoryiny Dane zwigzane z pobieraniem probek
probki Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
184149/11/2021 2021-11-23, godz.10:26 tukasz Malura - Przedstawiciel PN-ISO 5667-5:2017-10 (A);
Laboratorium PN-EN 1SO 19458:2007 (A)
Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania probki
Barwa: brak Metnosgé:  brak Zapach: brak
Plan pobierania: prébka jednorazowa
Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakonczenia badan
2021-11-23, godz.14:36 2021-11-23 2021-11-26
Uwagi
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.
SGS Polska Sp. z 0. o, Sporzadzit:
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3 mgr Anna Okrela
NIP: 5860005608 specjalista ds. projektow srodowiskowych
Laboratorium SGS Polska B prel Y
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072
§GS Poiska Sp.z 0.0 | Environment, Health & Safety
ul. Jana Kazimierza 3 Lokalluc]e: Laboratoria:
O1-ZAWErSIaWa | percryna 43-200, Cleszyriska 624 1 +48 32 449 2500 £ +48 32 447 2072 Pszczyna  43-200, Cieszyhisks 52a
Poznan 60-689, Obornicka 330 t +48 32 449 2500 t/f +48 67 820 4031 Pita 64-920, Na Leszkowie 4
Wroclaw 54-424, Muchoborska 18 t+48 32 449 2500 {+48 71 358 7562 Dziatdowo 13-200, Hallera 35
Lezajsk 37-300, Wierzawice 874 t +48 32 449 2500 f+4817 2411391 Lezajsk 37-300, Wierzawice 874
Szczecin 70-661, Gdariska 16 B t+48 91 421 3517 f +48 91 421 3517
www.pl.sgs.com

Member of the SGS Group {SGS SA)

NIP 586-000-56-08, REGON 000144258, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS 0000027334
Kapftat zakladowy 27 167 800,00 zi
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Pszczyna 2021-11-26

S Wyniki badan ) 7 Do ¢
Oznaczany parametr Jednostka Identif:;:aizr:jetody X :ﬂ:g::::::: ?T% E \F:-':ftzos'zjilr::DS)
184149/11/2021 23 § wskaznikow
Chlor wolny mg/l PB-DPP-27 (A).(ZPS) < 0,05 - TE | BS <R 8t
pH - PN-EN ISO 10523:2012 (A),(ZPS) 7.2 +0,2 TE|BS | 65-9581921¢
Przewadnosé elektryczna uSlem PN-EN 27888:1999 (A).(ZPS) 312 +47 TE[BS | =25008110=1C
wlasciwa (PEW) w temp. 25°C
Ozon mg/l PB-DPP-53 (A),(ZPS) < 0,01 . TE [ BS £0,05%21¢
Stezenie chloraminy mg/l PB-DPP-51 (A).(ZPS) < 0,04 5 TE | BS <052 21C
Chrom (Cr) ng/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <4,0 - PS | BS <50
(A).(ZPS)
Olow (Pb) g/l PN-EN I1SO 17294-2:2016-11 <1,0 - PS | BS <o ¥z 1B
(A).(ZPS)
Kadm (Cd) g/l PN-EN IS0 17294-2:2016-11 <0,30 . Ps| BS <5
(A).(ZPS)
Miedz (Cu) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <0,0020 - PS | BS 2.0 9LREAR
(A)(ZPS)
Sod (Na) mg/l PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 42,4 +4.3 PS | BS <200
(A).(ZPS)
Magnez (Mg) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 5,76 +1,16 PS | BS 7-125% 210
(A).(ZPS)
Glin (Aluminium} ngll PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <10,0 5 PS | BS 5200
(AL(ZPS)
Mangan (Mn) noi PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <40 @ PS | BS <50
(AL(ZPS)
Zelazo (Fe) ugfl PN-EN IS0 17294-2:2016-11 < 60,0 = PS | BS <200
(A)L(ZPS)
Nikiel (Ni) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <5,0 - Ps | BS 5204218
(A)(ZPS)
Arsen (As) ugfl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <1,0 - PS | BS <10
(A).(ZPS)
Srebro (Ag) mg/l PN-EN SO 17284-2:2016-11 <0,0020 : Ps|BS | =pp17i®z10
(A).(ZPS)
Selen (Se) g/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <20 & PS | BS <10
(A).(ZPS)
Antymon (Sb) ngfl PN-EN I1SO 17294-2:2016-11 <1,0 - PS | BS <5
(A).(ZPS)
Bor (B) mg/l PN-EN ISO 17294-2;2016-11 0,14 +0,02 PS | BS £1,0
(A).(ZPS)
Ogadlny wegiel organiczny (OWO) mg/l PN-EN 1484:1999 (A),(ZPS) 1,6 +0,4 PS| BS bez
nieprawidfowych
zmian ® #1¢
Siarczany (S0,%) mgil IS0 15923-1;2013 (A),(ZPS) 26,5 +4.0 PS| BS <250 % 27C
Chlorki (CI) mg/l ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 9,87 +1,08 PS | BS <250 & =1
Fiuorki (F7) mg/l IS0 16923-1:2013 {A),(ZPS) 0,11 +0,03 PS | BS <15
Suma chleranéw i chlorynéw mg/l PN-EN SO 10304-4:2002 <0,20 . PS | BS <0740
(A).(ZPS)
Metnosé NTU PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 0,37 +0,12 PS | BS Zalecany zakres
()(2Ps) et v
Barwa mgPUl PN-EN ISC 7887:2012; <5 - PS| BS 3 2164
Ap1:2015-06 (A).(ZPS)
Liczba progowa zapachu (TON) = PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - PS | BS &
Liczba progowa smaku (TFN) e PN-EN 1622:2006 {A),(ZPS) <1 = PS | BS &

SGS Polska Sp. z 0. 0.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NIP: 5860005608
Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul. Cieszynska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072
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; Wyniki badan : e H Depuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka identyfikech m_etody Nispswnasc %_,E § wartosei yos)

gagawcze] 184149/11/2021 | "EEEEEONR S 2 wskaznikow
Ullenialnoéé z KMnO, (Indeks mg/l PN-EN ISC 8467:2001 (A).(ZPS) < (0,50 a PsS | BS <5 10z21C
nadmanganianowy)
Bromizny g/l PN-EN ISO 15061:2003 (A),(ZPS) <50 g PS | BS <1028
Amonowy Jon (Jon amonu) mg/l ISO 15823-1:2013 (A).(ZPS) 0,09 +0,03 PS|BS <050
Azotany (NQ,) mag/l ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 7,22 +1,09 Ps | BS 50218
Azotyny (NO,") mg/l 1SO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 0,03 +0,01 PS | BS <0502 218
Cyjanki ng/l PN-EN ISO 14403-2:2012 <15 = Ps | BS <50

(A),(ZPS)
Rtet (Hg) ng/! PN-EN ISO 17852:2008 (A),(ZPS) < 0,050 . PS | BS <10
Twardo$¢ ogéina mg ISO/TS 15923-2:2017-10 90,2 1226 Ps|BS | 60-500%%0
CaCO4/ (A).(ZPS)

Benzo(a)piren g/l PB-DAO-13 (A),(ZPS) < 0,003 % PS | BS <0.,010
Suma wielopierscieniowych ngll PB-DAO-13 (A),(ZPS) < 0,024 - PS | BS 0,10 %218
weglowodoréw aromatycznych
(WWA) )
Akryloamid g/l PB-DAQ-14 (A),(ZPS) < 0,075 . PS | BS <p10"="8
Epichlorohydryna pal PN-EN 14207:2005 (A),(ZPS) < 0,060 - PS | BS ol
Benzen ugfl PN-1SO 11423-1:2002 (A),(ZPS) <0,30 " PS | BS <1.0
Chlorek winylu ng/l PN-EN 1SO 10301:2002 (A),(ZPS) <0,15 - PS| BS 50,50 1218
Suma trichloroelenu i g/l PN-EN ISO 10301:2002 (A).(ZPS) <20 - PS | BS <10
tetrachloroetenu
1,2-Dichloroetan ugfl PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) < 0,80 = PS | BS 3,0
Trichlorometan (Chloroform) mgfl PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) < 0,001 2 PS | BS 0,030 2% 1B
Bromodichlorometan ma/| PN-EN ISO 10301:2002 (A).(ZPS) < 0,001 - PS | BS <£0.0152 2P
Trihalomelany - ogélem (suma THM) ngll PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) <40 g PS(BS | <1003 218
{xv)
4.4'-DDD (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 8468:2002 (A).(ZPS) < 0,020 x PSIBS | =<o04q0® 17218
4,4'-DDE (Pestycyd) i PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS | BS <0109 1N zB
4,4'-DDT (Pestycyd) gl PN-EN ISO 6468:2002 (A).(ZPS) < 0,020 s PS | BS 0,108 171218
2.4-DDD (Pestycyd) el PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS{BS | <0109 17218
2.4'-DDE (Pestycyd) ug/l PN-EN ISC 6468:2002 (A) (ZPS) < 0,020 . PS|BS | =s0,10®'7 218
2.4-DDT (Pestycyd) gl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|BS | =<010®1D21E
alfa-HCH (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 2 PS | BS <0105 17 z1B
beta-HCH (Pestycyd) ngfl PN-EN SO 6468:2002 (A},(ZPS) < 0,020 - Ps|BS| <0109 17218
gamma-HCH (Lindan) (Peslycyd) gl PN-EN SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 a PS| BS 50,108 17218
delta-HCH (Pestycyd) pgh PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|BS| <010®17z1B
HCH (suma izomerow alfa, beta, ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,080 s PS [ BS <0108 17n=218
gamma i delta)
Aldryna (Pestycyd) ug/l PN-EN IS0 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PSIBS | <0030% 7z
Dieldryna (Pestycyd) /! PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 5 PS|BS | <0030®i7z18
Endryna (Pestycyd) gl PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 " Ps | BS <0109 iNz18
Aldehyd endryny (Pestycyd) ugll PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 2 PS|BS | <010817218
Izodryna (Pestycyd) ugfl PN-EN ISO 6468:2002 (A),{ZPS) < 0,020 - PS | BS <0108 1728
Heptachlor (Pestycyd) gl PN-EN 1SO 6468:2002 (A).(ZPS) < 0,020 - PS[BS | =<0030%'7218
Epoksyd heptachloru (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 . PS|BS | <o0o30®17Nz18
Metoksychlor (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 g Ps | BS <010 9 BB
cis-Chlordan (Pestycyd) ugll PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|BS | <o010®'7M=zE
lrans-Chlordan (Pestycyd) ngfl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 R PS|BS | <010®'7=8

SGS Polska Sp. z 0. o.

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NIP: 5850005608
Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072
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ey Wyniki badan € B Dopuszczalne
d "_ . Yo s g
Oznaczany parametr Jednostka det i::aa:i::jetody Niepewnosé EE § wartosci yps)
u
184149/11/2021 | "OFSFEEOMR =4 o wskaznikéw
] { h
Penlachlorcbenzen (Pestycyd) ugll PN-EN ISO 6468:2002 (A).(ZPS) < (0,020 5 PS | BS £p,4p & 171218
Heksachlorobenzen (Peslycyd) ngl PN-EN 1SO 6468:2002 (A).(ZPS) < 0,020 5 PS|BS| =007 218
DDT/DDE/DDD - suma izomeréw ! g/l PN-EN 1SO 6468:2002 (A) < 0,120 . Ps | BS -
Suma pestycydow g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,44 = PS|BS| <0508 18218
Liczba mikrocrganizmow (22°C) i/ tml PN-EN 1SO 6222:2004 (A).(ZPS) 3 1-8 PS | BS bez
nieprawidiowych
zmian 2 27¢
Liczba enterokokow kalowych jlk/100m] PN-EN ISO 7899-2:2004 0 - PS | BS 0
(A).(ZPS)
Liczba baklerii grupy coli jlk/100m! PN-EN ISO 0 - PS | BS phzic
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A),(ZPS)
Liczba Escherichia coli jlk/100ml| PN-EN ISO 0 a PS | BS 0
9308-1:2014-12+A1.2017-04
(A).(ZPS)
Liczba Cleslridium perfringens jlkr100mi PN EN ISO 1418%:2016-10 0 - PS | BS g¥eic
lacznie ze sporami (A)(ZPS)

jtk/100ml - liczba jednoslek tworzgcych kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozperzadzeniem Minislra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakoici wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,
poz. 2294)

SGS Polska Sp.z 0. o.

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NIP: 5860005608
Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4432500; fax: 32 4472072



